
GĐRĐ½
Isı pompalarının verimleri enerji pompaladıkları
dış ortam sıcaklığına bağlı olarak büyük deği -
şim gösterirler. Buna karşın insanların yaz ve
kış aylarında istemiş oldukları konfor şartları
çok değişmez 24ºC’nin bir iki derece altında
veya üzerindedir duş ve benzeri amaçlı kulla -
nım suyu sıcaklığı da yaz kış 45ºC civarında -
dır. Kış aylarında ısı ihtiyacımızın maksimuma
çıkması durumunda dış hava sıcaklığı da en
düşük değerlere gelmiş demektir. Isı emilen
ve ısı pompalanan ortamlar arasındaki sıcaklık
farkının büyük olması düşük verim demektir.
Havadan-havaya ve havadan suya ısı pompa -
lamak yerine sudan-havaya ve sudan-suya  ısı

pompalanması durumunda daha verimli ve bü -
yük kapasitelerde ısı pompaları ve ısı geri ka -
zanım sistemleri kurmak mümkündür. Ancak
her uygulamadaki sonuçların meslekteki mü -
hendislerce paylaşılması ve tartışılması yeni
kurulacak tesisleri daha sağlıklı ve daha verim -
li kılacaktır.

1. ISI POMPALARI
Isı emilecek olan kaynağa göre iki ana gruba
ayrılırlar; hava kaynaklı ve su kaynaklı. Bu ana
sınıflandırmadan sonra genellikle havadan- ha -
vaya, sudan- havaya ve sudan suya olmak üze-
re dizayn edilirler. Havadan-havaya ısı pompa -
larının çoğu evlerde ve diğer   konutlarda ısıt -
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Isı Geri Kazanım ve Deniz Suyundan - Suya
Isı Pompası Uygulaması

Veli DOĞAN*

Özet
Dünyada bulunan petrol rezervlerinin gün geçtikçe azalması ve enerji tüketiminin tam tersi olarak artması so-
nucu ısı geri kazanım sistemleri ve ısı pompası kullanımı artmıştır. Ülkemizde Avrupa ülkelerindeki oranda
olmasa da özellikle ısı geri kazanım konusunda sistem arayışları hızlanmıştır. Ancak ısı pompası uygula -
maları sadece split klima, çatı tipi hava ve su soğutmalı soğutma cihazlarındaki uygulamalar ile sınırlı kal -

maktadır. Bu cihazlar ile genellikle kış aylarında soğuk olan dış havadan sıcak olan iç ortama ısı pompa -
lanmaktadır. Dış hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte iç ortamın ısı ihtiyacı artmaktadır, bu nedenle bu tip
ısı pompası olarak çalışan cihazlarda verim oldukça düşüktür. Büyük sanayi tesissileri ve otel gibi enerji
kullanımının fazla olduğu yerlerde sudan-suya ısı pompası uygulaması ile büyük miktarda enerji tasarrufu
sağlanabilmektedir. Bu yazıda Antalya’da 01/04/2005 tarihinde tamamlanan ve Türkiye’deki en büyük ısı
pompası olarak bilinen sitemin çalışma prensibi ve çalışma şartları ile sonuçlar özetlenecektir.

Anahtar Sözcükler: Isı geri kazanımı, ısı pompası, sudan suya ısı pompası, enerji tasarrufu

*    Makina Mühendisi.

ma ve soğutma amaçlı olarak yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Sudan- havaya ısı pompaları

½ekil 1 ve ½ekil 2’de aylara göre deniz suyu sı-
caklığı ve atmosfer sıcaklığı değerleri verilmiş -



kullanılmaktadır. Sudan- havaya ısı pompaları
konut ısıtma amaçlı olarak Ülkemizde yeni yeni
kullanılmaya başlanmıştır. Sudan-suya ısı
pompaları uygulaması ise yok denecek kadarSU KAYNAKLI ISI POMPALARI
azdır. Havadan – havaya ısı pompaları ile su -
dan-suya ve sudan-havaya ısı pompaları ara -
sındaki en önemli fark ısı emilen kaynağın
enerji kapasitesidir. Bir m 3 suyun sıcaklığını
1ºC düşürerek çekilen enerji bir m 3 havanın sı-
caklığını 1ºC düşürerek çekilen enerjiden yak -
laşık 3000 defa daha fazladır, bu değer hava -
nın yoğunluğu düşük olan bölgelerde 4000 ka -
tına varan rakamlara erişmektedir. Antalya için

caklığı ve atmosfer sıcaklığı değerleri verilmiş -
tir.

2.
Su kaynaklı ısı pompaları çoğunlukla su -
dan–havaya paket üniteler halinde uygulama
alanları bulurlar. Sudan- suya ısı pompasına
geçmeden önceden sudan-havaya ısı pompa -
sının çalışma prensibini özetleyelim. Su  kay -
naklı ısı pompası sisteminde her cihaz, bir ha -
va soğutucu evaporatör, evaporatör fanı, su so-
ğutmalı kondenser ve pano içerir. Cihaz bulun -
duğu  ortamın isteğine göre, soğutma yaptığın -
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½ekil 2. Antalya ili deniz suyu sıcaklık değerlerinin ortalamasının aylara göre değişimi

½ekil 1. Antalya ili günlük sıcaklık değerlerinin ortalamasının aylara göre değişimi

GÜNLÜK SICAKLIKLARIN

ORTALAMASI (T°C)

DENĐZ SUYU SICAKLIKLARININ

ORTALAMASI (T°C)

da kondenser hattı suyu ısıtır, ortamı ısıtmaya
çalıştığında ise, ısı pompası gaz çevrimi deği -
şir ve  kondenser hattı suyu soğutur. Bu cihaz -
lar tekli üniteler halinde kullanıldığı gibi yapının
büyüklüğüne ve amaca göre aynı su devresine
bağlanmış çoklu üniteler şeklinde de kullanı -

lerek boru devresine geri vermektedir. Havadan
çekmiş olduğu ısıyı su devresine aktarmakta -
dır.

½ekil 3-b’de ısıtma konumunda çalışmaktadır;
ısı pompası konfor havasını ısıtmak için su



lırlar. ½ekil 3-a ’da soğutma yapan bir ünite gö -
rülmektedir, ısı pompası, boru devresinden
25ºC de su almakta ve bu suyu 30ºC ye yükse -

devresinden ısı çekmektedir.  25ºC’de gelen su
ana boru devresine 20ºC geri dönmektedir. Bu
cihazlar yer (toprak) kaynaklı ısı pompaları ola -
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½ekil 3b. Isıtma konumu

½ekil 3a. Soğutma konumu

4 YOLLU VANA

GENLE½ME VANASI SIVI AYIRICI

GAZ ÇEVRĐMĐ

ÇIKI½-30°C

GĐRĐ½-25°C

KONDENSER
KOMPRESÖR

SOĞUK HAVA-15°C

EVAPARATOR
(BUHARLA½TIRICI)

DÖNÜ½ HAVASI-26°C

4 YOLLU VANA

GENLE½ME VANASI SIVI AYIRICI

GAZ ÇEVRĐMĐ

ÇIKI½-20°C

GĐRĐ½-25°C

KONDENSER
KOMPRESÖR

SICAK HAVA-36°C

KONDENSER

DÖNÜ½ HAVASI-21°C

rak Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaygın ola -
rak kullanılmaktadırlar. Ülkemizde yer kaynaklı
ısı pompası uygulaması yaygın değildir. Ancak
sıcak su kazanı ile beslenen boru devresine
bağlananmış münferit ısı pompaları ile mekan -
lar ısıtılmakta, yine yaz aylarında aynı cihazlar
ile soğutma yapılmaktadır. Isı pompaları me -
kanlardan aldıkları ısıyı boru devresine atmak -
tadır boru devresinde biriken ısı bir su soğutma
kulesi ile atmosfere atılmaktadır. Mevsim ge -
çişlerinde mekanlardan alınan ve atılan ısının

birbirini dengelemesi durumunda kazan ve kule
çalışmamaktadır.

2.1- Sudan Suya Isı Pompası
Genelde yer (toprak) kaynaklı ısı pompaları
olarak adlandırılırlar; Yüzey Suyu Isı Pompala -
rı (YSIP), Yer Altı Suyu Isı Pompaları (YASIP),
Toprak Serpantinli Isı Pompaları(TSIP) olarak
üç grupta toplanırlar. Biz Antalya şartlarında
deniz suyu kullandığımız için ‘Yüzey Suyu Isı
Pompaları’ grubunda bir çalışma yapmış ol -



çişlerinde mekanlardan alınan ve atılan ısının Pompaları’ grubunda bir çalışma yapmış ol -
duk.
Toprak, göl, deniz gibi ortamlarda diş hava sı -
caklığı bütün kış ayı boyunca hava gibi büyük
dalgalanma göstermez. Deniz suyunun Antalya
şartlarında sıcaklığı ½ekil 2 ’de görüleceği gibi
16.3ºC sıcaklığa kadar düşmektedir bu bizim
için büyük bir avantaj teşkil etmektedir. Yaz ay -
larında ise maksimum 29.2ºC olmaktadır. 

2.1.1- Deniz Suyundan Isı Pompası
Sudan suya ısı pompaları cihaz olarak çok faz -
la üretilmezler. Ayrıca bu cihazların çok büyük
kapasitede olanları özel sipariş üzerine imal
edilirler. Biz burada 1000 Kw’ın üzerinde bir so -
ğutma grubunu konuşacağımız için böyle bir
cihazın ½ekil 4 ’deki gibi, yaz ve kış konumun -
da evaporatörünün  kondenser, kondenserinin
evaporatör olarak kullanılma şansı yoktur. O
halde cihaz üzerindeki bir serpantini yazın eva -

TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ DERGĐSĐ , Sayı 95, 2006 30

½ekil 5. Deniz suyu ısı Pompası yaz çalışması

½ekil 4. Su kaynaklı ısı pompası

ISI POMPASI ISI POMPASI ISI POMPASI

SOĞUTMA KULESĐ
(YAZIN ÇALI½IR)

ISITMA KAZANI
(KI½IN ÇALI½IR)

KONDENSER

DENĐZ SUYU
ESANJORU

EVOPARATOR

SOĞUTMA
YÜKÜ

DENĐZ

FĐLTRE

SOĞUTMA KOMPRESÖRO

Genleşme kabı

Pompa

poratör kışın kondenser olarak kullanmak
mümkün deyildir. Yani cihazdaki gaz akışı tek
yöndedir . Bu durumda yapılması gereken şey
½ekil 5 ve ½ekil 6 ’da görüldüğü gibi pirimer ve
sekonder devredeki akışkanların yerini değiş -
tirmek olacaktır.

Bizim kurmaya çalıştığımız sistem açık devre
yüzey suyu ısı pompaları grubuna girmektedir.

Soğutma grubuna ait kondenser devresinde ko-
rozyon ve kirlilik için gerekli tedbirler alınmış
ise göl, ırmak veya deniz suyu doğrudan bu ci -
hazlara gönderilebilir. ½ekil 7. Eğer suyun kon -
denseri kirletmesi kaçınılmaz ise veya deniz su-
yu gibi tuzlu suya karşı önlem alınmadı ise so -
ğutma grubu ile bu ortam arasına bir uygun
eşanjör koymak doğru olacaktır. ½ekil 8.

KONDENSER
Q=

EVOPARATOR

SOĞUTMA KOMPRESÖRO
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½ekil 7. Direkt olarak kondenserin
kullanılması durumu

½ekil 8. Deniz suyu eşanjörü
kullanılması durumu

½ekil 6. Deniz suyu ısı Pompası kış çalışması

KONDENSER KONDENSER

DENĐZ SUYU
ESANJORU

HAVA

HAVA

DENĐZ

DENĐZ

PANO

PANO

DENĐZ SUYU FĐLTRE
(PINOMATĐK)

DENĐZ SUYU FĐLTRE
(PINOMATĐK)

DENĐZ SUYU
ESANJORU

KI½ ÇALI½MASI

ISITMA
YÜKÜ

DENĐZ

FĐLTRE

3. AMAÇ
- Deniz suyu sıcaklığının düşük olmasından

faydalanarak belli aylarda düşük sıcaklığın -
dan faydalanarak enerji tasarrufu yapmak.

- Yaz aylarında binadan çekilen ısıyı kullanım
suyu hazırlamada kullanabilmek

- Kış aylarında deniz suyundan bina ısıtmak ve
sıcak kullanım suyu hazırlamak için enerji
çekmek

4. TESĐS HAKKINDA KISA BĐLGĐ
Antalya beldibi mevkiinde kurulmuş olan otel
l80 dönüm arazi üzerinde olup 196.000 m- 2 ka
palı alana sahiptir. Port Royal Sun Gate adında-
ki otel 3500 yatak kapasitesi ile Türkiye’deki en
büyük konaklama komleksidir. Dört tanesi 1500
kW soğutma ve bir tanesi 1177 kW soğutma ka-
pasitesine haiz toplam 5 adet su soğutmalı sokazanım kondenserli olarak alındı. Normal-
ğutma grubu kullanılmıştır. Bu gruplardan küguruba göre % 20 fazla ücret ödendi.-
çük olan (1177 kW soğutma) Isı geri kazanımlı

temi kurmak için özel olarak sipariş verilmiştir.
Normalde kullanılması gereken 2000 kW ’lık 4
ve 1600 kW’lık bir adet soğutma kuleleri yerine
aynı kapasitelerde deniz suyuna dayanıklı (Ti -
tanyum kaplı) plakalı eşanjörler kullanılmıştır.
Denizden su alma yapısı yat limanı içerisine li -
man ile birlikte inşaa edilmiştir. Yapı kış ayla -
rında denizde oluşan dalgalanmalardan etki -
lenmemektedir.

5. KLASĐK SĐSTEME GÖRE FARKLI
SEÇĐLEN MALZEMELER

Otelin ilk yatırımında klasik sisteme göre ekstra
alınan ekipmanlar ve bedelleri aşağıda sıralan -
mıştır.

- Otelin soğutma gruplarından birisini ısı geri

(+20.000 $)  



çük olan (1177 kW soğutma) Isı geri kazanımlı
olarak seçilmiştir ve çift kondensere sahiptir.
Bu çift kondenser Bölüm 2.1.1.’de anlatılan sis -

(+20.000 $)  
- Otel için alınması gereken 4 adet 2.000 kW

ve bir adet 1.600 kw’lık  kuleler alınmadı bah -
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½ekil 9. Deniz suyundan ısı pompası uygulaması ve ısı geri kazanım

KONDENSER

SOĞUTMA GĐDĐ½ISITMA  GĐDĐ½SOĞUTMA DÖNÜ½ISITMA  DÖNÜ½

ISI GERĐ KAZANIM
KONDENSERĐ

DENĐZ SUYU
ESANJORU

ISI DEĞĐ½TĐRGECĐ
SICAK KULLANIM
SUYU DEPOLAMA

TANKI

DENĐZ SUYU FĐLTRE
(PINOMATĐK)

DENĐZ

PANO

HAVA

EVAPORATÖR

si geçen kapasitelerde 6 adet deniz suyu tara-
fı titanyum kaplı plakalı eşanjörler alındı. Ku -
leler 96.000 $ Eşanjörler 85.000 $  (- 11.000
$)

- Deniz suyu pompaları için yat limanı içerisinde
pompa odası oluşturulması (+ 4.500 $)

- Deniz suyuna dayanıklı 5 adet pompa alındı
(+35.000 $)

- Isı geri kazanım için iki adet 10 tonluk galva -
niz tank alındı(+ 14.000 $)

- Isı geri kazanım pompa ve bir adet eşanjör
(+15.500 $)

- Deniz suyu boru hattı kula borularıyla kıyas -
landığında ekstra para (+ 8.000 $)

- Denzi suyu filtresi (+ 16.000 $)
- Toplam ısı geri kazanım için harcanan ekstra

para 102.000$

6. DENĐZ SUYUNDAN ISI POMPASI
UYGULAMASI

Bahsi geçen iki kondenserli su soğutma grubu
½ekil 9’da görüldüğü gibi dizayn edilmiştir. Yaz
aylarında sistem soğutma ve ısı geri kazanım
amaçlı kullanıkmaktadır. Evaporatör devresin -
de üretilen soğuk su  (7-12 ºC), Evaporatör
pompaları (P2) yardımı ile otelin soğutma siste-

Soğuk su üretimi : 7 ºC
Antalya şartları kule devresi : 33 / 38ºC
Deniz suyu kullanımı durumunda
kondenser devresi şartı : 28 /
33ºC
Isı geri kazanım devresi şartları : 45 /
50ºC

Tablo1. Soğutma grubunun kondens sıcaklığına

bağlı çalışma şartları

Kondenser suSoğutma grubunun Soğutma grubunun
rejimi giriş/çıkış çektiği elektrik soğutma kapa-

°C gücü (kWe) sitesi (kWs)

28/33 224 1220

33/38 264 1177

45/50 340 1061

6.1. SisteminYaz Çalışması
Evaporatör pompaları [P2] ve kondens pompa -
ları [P5] normal çalışmasına devam etmekte -
dir. Kış vanaları [K] kapalıdır. Sıcak su depola -
ma tankında su sıcaklığı istenilen değerin altı -
na düştüğünde ısı geri kazanım pompası [P3]
ve sıcak su depolama pompası [P4] devreye



pompaları (P2) yardımı ile otelin soğutma siste-
mini beslemektedir. Soğutma grubunun kon -
denser devresi, klasik su soğutma kulesi, yerine
bahsi geçen deniz suyu eşanjörüne bağlan -
mıştır ve sıcaklık kontrolu için devreye bir adet
iki yollu vana (V1) monte edilmiştir, Kondens
pompaları (P5), kondenser ile deniz eşanjörle -
ri arasındaki sirkülasyonu sağlamaktadır.

Isı geri kazanım kondenseri ise otel sıcak su
hazırlama sistemine Isı geri kazanım pompala -
rı (P3) yardımı ile ısı aktarmaktadırlar (45 /
50ºC). Bu devreye bir adet eşanjör iki adet sı -
cak su depolama tankı ve bu tanklarla eşanjör -
ler arasında sirkülasyonu sağlayan pompalar
(P4) ilave edilmiştir. Deniz suyu eşanjörü de -
niz suyu pompaları yardımı ile denize ısı at -
makta veya denizden ısı emmektedirler. Deniz
ile eşanjör arasındaki borular plastik olup boru
hattı üzerinde otomatik ters yıkama düzenine
sahip filtre mevcuttur.

ve sıcak su depolama pompası [P4] devreye
girmektedir. Bu pompalar devreye girdiğinde
kondenser devresindeki iki yollu vana [V1] oran-
sal olarak açılmakta ve ısı geri kazanım kon -
denserinden çıkan suyun sıcaklığı 50 ºC ye ka -
dar yükselmektedir. Sıcak su depolama tankla -
rında (45 °C sıcak su depolanmaktadır.) ısı ih -
tiyacı azalmaya başladığında kondenser dev -
resindeki iki yollu vana [V1] oransal olarak tek -
rar kapanmaktadır ve fazla ısı deniz suyuna
atılmaktadır.

6.1.1. Kule Yerine Deniz Suyu Eşanjörleri
Kullanıldığı Đçin Enerji Kazanımı :

Isı atılan ortam olarak havaya göre çok soğuk
olan  deniz suyu kullanıldığı için soğutma grubu
yazın bir ay haricinde 28ºC’lik deniz suyu şart -
larında çalıştığı için daha az enerji harcamak -
tadır.

Tablo 1. yardımı ile aşağıdaki hesaplar yapıla -
bilir. Ve dört aylık yaz çalışması dikkate alın -
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mıştır. Altı aylık yaz sezonunda bir ay süre ile
deniz suyu sıcaklığının 28ºC den yüksek olaca-
ğı düşünülmüştür, bir aylık zaman dilimde ise
otelin kısmen boş olacağı düşünülerek cihaz -
larımızın yoğun olarak çalışmayacağı kabul
edilmiştir. 

Deniz suyu 28/33ºC kondens suyu şartlarında

224 (kW elektrik gücü)/1.220 (kW soğutma ka -
pasitesi)= 0,1836 (kWe  /kWs)

Normal kule kullanımı durumunda 33/38ºC kule
şartlarında

264(kW elektrik gücü)/1177 (kW soğutma kapa-
sitesi)= 0,224299 (kWe  /kWs)

Fark : 0,224299-0,1836  =0,040699 (kWe
/kWs)

Bahsi geçen otelde yaklaşık olarak günlük or -
talama 98.000 kWsh./gün soğutma  yapıldığı
dikkate alınırsa (4 ay ortalaması) 

Günlük ortalama elektrik tasarrufu: 0,040699x
98.000 @ 3.988 kWeh/gün

Aylık bu tasarruf 119.640 kWeh/ay ve 478.560

Bu ısının karşılığı olan fuel-oil= 9.600.000
(kcal/gün) / 9.700 (kcal/kg) / 0,92 (kazan verimi)
= 1.075 ,75 kg/gün 

Aylık fuel-oil tasarrufu: 1.075,75x30=32.272,5
kg/ay

Altı aylık yaz ayı boyunca tasarruf.  193.635
kg/6 ay dır.

Fuel-oil fiyatının 0,76 $/kg olduğu göz önüne
alınırsa altı aylık tasarruf : 147.162  $ ’dır.

Günlük 9.600.000 kcal/h lik ısı aktarmak için tü-
ketilen ekstra elektrik enerjisi :

Cihazın kondens devresine atması gereken
enerji miktarı :   1.061 kW s + 340 kW e = 1.401
kW 

1.401 kW x 860 = 1.204.860 kcal/h 

Cihazın 9.600.000 kcal/ h ısıyı aktarmak için
gereken yüksek kondenzasyondaki günlük ça -
lışma süresi 9.600.000/1.204.860= 7,73 saat

Sistemin ekstra tükettiği enerji:
- Sıcak su hazırlama esasında elde edilen so -



Aylık bu tasarruf 119.640 kWeh/ay ve 478.560
kWeh/ 4 ay olarak hesaplanmıştır.
Elektrik bedeli 0,115 $/ KWh olduğu dikkate alıIsı pompasının çalışma süresince tükettiği-
nırsa 4 aylık tassaruf 55.034 $  olmaktadır.

6.1.2- Isı Geri Kazanım Yöntemi Đle Sıcak
Kullanım Suyu Hazırlamak

Tesisin günlük su ihtiyacı 320 tondur. Tüm bu
suyun ön ısıtması 45 ºC ’ye kadar  ısı geri kaza-
nım sistemi ile sağlanmaktadır.

320 ton /gün suyun 45 ºC ’ye kadar ısıtılması
için gerekli enerji

Q= 320.000(kg/gün)x 1 (kcal/kg) x (45-15) (ºC )
= 9.600.000 kcal/gün ısı karşılığında sıcak su
hazırlanmıştır.

- Sıcak su hazırlama esasında elde edilen so -
ğutma 7,73x1.061=8.201 kWsh/gün 

-
enerji    7,73x340=2.628   kW eh/gün

- Aynı kapasitedeki kuleli bir sistem için enerji
tüketimi

0,22429(kWe/kWs) x 8.201(kW sh/gün)= 1.839
kWeh/gün

Soğutma gurubunun ekstra çektiği enerji: 2.628
–1.839= 789 kWeh/gün

Isı geri kazanım pompası  [P3] 11 kW ve sıcak
su depolama pompası [P4] 9 kW fazladan ener-
ji tüketmektedir.
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Günlük pompa enerjileri (11+9)x7,73=154,6
(kWeh/gün)

Toplam günlük extra enerji tüketimi: 789 + 154,6
= 943,6 (kWeh)

Altı aylık fazla enerji tüketimi : 943,6(kWh) x 30
x 6 = 169.848 (kWh)

Altı aylık elektrik gideri 169.848 (kWh) x 0,115
$/kWh = 19.532,52 $ /6 Ay

Görüldüğü gibi 147.162 $ tasarrufa karşılık
19.532,52 $ ekstradan elektrik tükenmiştir.

Sonuç olarak 6 aylık yaz sezonu boyunca
127.629,48 $ (147.162-19.532,52) tasarruf edil-
miştir.

6.2- Sistemin Kış Çalışması (Isı Pompası)
Soğutma grubu 45/50 (ºC) şartlarında çalışa -
caktır. Yaz vanaları kapalıdır. Kondens pompa -
ları(P5) tamamen durmuştur. Evaporatör pom -
paları (P2) cihazda üretilen soğuk suyu deniz
suyu eşanjörüne basmaktadır. Deniz suyu
eşanjörlerine 7 ºC ’de giren su 12 ºC soğutma
grubuna dönmekte ve böylece deniz suyundan
5ºC sıcaklık farkı ile ısı çekilmektedir.Isı geri
kazanım kondenseri ve buna bağlı olan ısı geri
kazanım pompaları (P3) ile sıcak su depolama
pompaları (P4) devrededir. Isı geri kazanım
pompalarının sirküle ettiği 50 ºC ’deki su önce
sıcak su tanklarına ısı aktarmaktadır, daha son-
ra otelin ısıtmasında kullanılmak üzere sisteme

2- Evaporator  Pompaları (P2)..(210 m 3/h – 13 mSS

10  (kW)

3- Soğutma Grubu (45/50 ºC şartlarında)

340 (kW)

4- Isı Geri Kazanım Pompalarsı (P3) 11  kW)

TOPLAM 375 (kWe)

Sıcak su depolama pompaları klasik sistemde -
ki kazan pompaları ile yaklaşık aynı kapasite -
de olduklarından bu hesaba dahil edilmemiştir.

Tesisin çok büyük olması nedeni ile bu grup 5
ay boyunca tam yükte çalışacaktır.

6 aylık enerji tüketimi : 375x 24x 30 x5 =
1.350.000 kWeh

Beş aylık elektrik gideri : 1.350.000 (kWh)x
0,115 $/kWh = 155.250 $/5 Ay

6.2.2- Kış çalışması durumunda tasarruf
edilen 

fuel-oil miktarı ve maliyeti
Soğutma grubu ile saatte pompalanan ısı mik -
tarı ,cihazın kondens devresine atması gereken
enerji miktarına eşit olacağı için : 

1.061 kWs + 340 kWe = 1.401 kW veya 1.401
kW x 860 = 1.204.860 kcal/h ’dir

Beş ay boyunca pompalanan ısı miktarı : 

1.204.860 x 24x 30 x 5 = 4.337.496.000



ra otelin ısıtmasında kullanılmak üzere sisteme
dağıtılmaktadır. Isı geri kazanım kondenserine
su tekrar 45ºC ’de dönmektedir. Isı ihtiyacının
olmadığı anlarda eşanjör devresi üzerindeki iki
yollu vana (V1) açılmakta ve cihaz kapasitesini
kısmak sureti ile ayarlamaktadır.

6.2.1- Kış Çalışması Durumunda Harcanan
Elektrik Enerjisi Ve Maliyeti

1- Deniz suyu pompaları (P1)…(250 m 3/h-15 mSS)

14  (kW)

1.204.860 x 24x 30 x 5 = 4.337.496.000
kcal/5ay

Fuel oil karşılığı : 
4.337.496.000 (kcal/ 5 ay) / 9.700 (kcal/kg) /
0,92 (kazan verimi) = 486.048 kg/5 ay 

Beş aylık fuel oil’in parasal karşılığı:
486.048 kg/5 ay x 0,76 $/kg = 369.396 $/5ay
Görüldüğü gibi ısı pompası kullanılarak beş
aylık bir peryotta 155.250 $ lık elektrik harcanır-
ken aynı mikrarda ısıyı fuel oil ile sağlamak için
369.396 $ lık bir para gerekmektedir. 
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Isı pompası uygulaması ile 214.146 $ (369.396-
155.250) tasarruf sağlanacaktır.

SONUÇ
Bu tesis Normal kule yerine deniz suyu soğut -
ması yapılması, ısı geri kazanım uygulaması
olması ve kış aylarında ısı pompası uygulama -
sı ile toplam 400.021 $ /yıl bir tasarruf amaçlan-
mıştır. Kışın tesisisin doluluk oranının düşük
olacağı göz önüne alınarak kış ayları 6 ay ye -
rine 5 ay olarak değerlendirilmiştir. ½u anda
mükemmel şekilde çalışmakta olan sistem bi -
na otomasyonuna bağlı olarak çalışmakta olup
ekstra bir çaba gerektirmemektedir. Bölüm 4’de
özetlendiği gibi bu sistemi kurmak için ilaveten
harcanan para 102.000 $ ’dır bu paranın yıllık
tasarruf edilen paranın ancak % 25’i civarında
olduğu unutulmamalıdır. Bu tür sistemlerin yay-
gınlaşması için bilgi ve tecrübelerin paylaşıl -
ması çok önemlidir.
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